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Wireless Analog I/O Module 
 

RAIO20 
           
 

 

- 1 Analog In – Out 

- 1 Digital In – Out 

- Long Distance 700 m. 

- No Wiring (RF Link) 

 

 Wireless Analog I/O Module RAIO20 เป็นอุปกรณ์ ท ำหน้ำที่  รับ - ส่ง  สัญญำณ 

Analog (4-20 mA, 0-10 VDC, 1-5 VDC) และ Digital (ON - OFF) ผ่ำนทำงสัญญำณวิทยุจำก

จดุหนึ่งไปอีกจดุหนึ่ง ช่วยใหป้ระหยดัค่ำใชจ้่ำยในกำรเดินสำยและติดตัง้ 

700 M.
Antenna Gain 8 Dbi

DP70
4-20 mA

LT20

Pump : ON 4-20 mA

Alarm Relay

Alarm Relay          

                          

                                  

 
 

I. วิธีการต่อใช้งาน 

Dimension (Unit: mm.) 
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Wiring 
 

Supply 

7 8 9 1011

L

N

85 to 230 VAC

L N

   

7 8 9 1011

+

-

12 to 24 VDC (Optional)

+ -

 

Digital Input 

1 2

DI GND

 

Digital Output 

7 8 9 1011

-

+

LOAD
Supply

DO

 
 

Analog Output 

LOAD
-

+

3 4 5 6

- +

7 8

 

Analog Input 

❖ DC Current: 0 - 20, 4 - 20 mA 

3 4 5 6

- +

4-20mA
-

+

* 2-Wire Transmitter

1 2

Supply
-

+

External Supply
 

* 3-Wire Transmitter

4-20mA

V+

GND

Out

3 4 5 6

- +

1 2

Supply
-

+

External Supply
 

4-20mA
-

+

* 4-Wire Transmitter

-

+
Power

3 4 5 6

- +

1 2

Supply
-

+

External Supply

 
❖ DC Volte: 0 - 5,1 - 5, 0 - 10 VDC 

3 4 5 6

- +

1 2

Transmitter
-

+
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II. การเชื่อมต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร ์

ก่อนที่จะน ำ RAIO20 ไปใชง้ำนไดน้ัน้ จ ำเป็นที่จะตอ้งมีกำรตัง้ค่ำ (Configuration) ก่อน โดยใช้

โปรแกรมในกำรตั้งค่ำต่ำงๆ เช่น AO Burnout และ DO Burnout หลังจำกนั้นจึงน ำ RAIO20 ไปใช้

งำน 

กำรเชื่อมต่อ RAIO20 กับเครื่องคอมพิวเตอรส์ำมำรถท ำกำรเชื่อมต่อผ่ำนทำง USB Port เพื่อท ำ

กำรตัง้ค่ำใหก้บั RAI20 

การเชื่อมต่อผ่านทาง USB Port 

สำย USB จะมีหัวอยู่ 2 แบบ คือ Standard A และ Standard B ใหน้ ำหัวแบบ Standard B    

ต่อเข้ำกับ RAI20 ที่ช่อง USB และน ำหัวแบบ Standard A ต่อเข้ำกับช่อง USB Port ของเครื่อง

คอมพิวเตอร ์(USB Port จะอยู่ดำ้นหลงัหรือดำ้นหนำ้ของเครื่องคอมพิวเตอร)์ 

   
 

สำย USB และ USB Port ของเครื่องคอมพิวเตอร ์

 

 
 

กำรเชื่อมต่อ RAIO20 กบัเครื่องคอมพิวเตอรผ์่ำนทำง USB Port 
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Wisco RAIO20 Utility 

 
 

 
 

โปรแกรม Wisco RAIO20 Utility จะมีหน้ำที่หลกัคืออ่ำนค่ำและก ำหนดค่ำ Config ใหก้ับ 

RAIO20 โดยกำรเชื่อมต่อผ่ำนทำง USB Port 
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1. ข้อควรรู้ก่อนการใช้งานโปรแกรม Wisco RAIO20 Utility 

Wisco RAIO20 Utility สำมำรถเชื่ อม ต่อกับ  RAIO20 โดยใช้ Wisco ASCII Protocol 

เท่ำนัน้ โดยกำรเชื่อมต่อผ่ำนทำง USB Port 

การใช้งาน USB Port 

❖ ก่อนท ำกำรเชื่อมต่อผ่ำนทำง USB Port ควรจ่ำยไฟให้กับ RAIO20 และต่อสำย USB 

ระหว่ำง RAIO20 กบัเครื่องคอมพิวเตอร ์

❖ เมื่อใช้งำน USB Port เป็นครัง้แรก ต้องติดตั้ง Driver USB ก่อน ดูรำยละเอียดในหัวข้อที่ 

1.1 
1.1 วิธีการติดตั้ง Driver USB 

Driver USB ของ RAIO20 สำมำรถหำไดจ้ำกใน CD ที่มำกับ RAIO20 หรือเว็บไซตข์องทำง

บรษิัท www.wisco.co.th/main/downloads ขัน้ตอนกำรติดตัง้ Driver มีดงันี ้

ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรท์ีม่ีระบบ Windows XP 

❖ ใสแ่ผ่น CD ลงใน CD/DVD-ROM 

❖ จ่ำยไฟใหก้บัโมดลู 

❖ ต่อสำย USB ระหว่ำง RAIO20 กบัเครื่องคอมพิวเตอร ์

❖ รอสกัครู ่จะปรำกฏหนำ้ต่ำง “Found New Hardware Wizard” ขึน้มำ 

 
 

❖ เลือก  และกดปุ่ ม  
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❖ เลือก  และกดปุ่ ม  

❖ รอสกัครูใ่ห ้Windows ท ำกำรคน้หำ Driver ใน CD 

 
 

❖ ถำ้ปรำกฏหนำ้ต่ำง “Hardware Installation” ขึน้มำใหค้ลิกที่ปุ่ ม  
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❖ Windows จะท ำกำรโหลด Driver USB ลงเครื่องคอมพิวเตอร ์

 
 

❖ รอสกัครู่จะมีหนำ้ต่ำง “Completing the Found New Hardware Wizard” ขึน้มำให้

กดปุ่ ม    เสรจ็สิน้กำรติดตัง้ Driver Wisco USB VCom Port 
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ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรท์ีม่ีระบบ Windows 7 และ Windows 8 

❖ ใสแ่ผ่น CD ลงใน CD/DVD-ROM 

❖ จ่ำยไฟใหก้บัโมดลู 

❖ ต่อสำย USB ระหว่ำงโมดลูกบัเครื่องคอมพิวเตอร ์
❖ คลิกที่ Start -> Control Panel -> System -> Device Manager หรือคลิกขวำที่ 

My Computer และเลือกหัวขอ้ Manage หลังจำกนั้นเลือกหัวข้อ Device Manager 

(ส ำหรับ Windows 8 เลือกที่  Start -> Setting -> Control Panel -> System  

-> Device Manager) 
 

 
 

❖ คลิกขวำที่  และเลือก Update Driver Software… 

 
 

❖ เลือกหวัขอ้ “Browse my computer for driver software” 
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❖ จำกนั้นกดปุ่ ม  และเลือก “Driver WiscoUSBVCOM” หลังจำกนั้นกดปุ่ ม 
 

 
 

❖ ในกรณีที่ แสดงหน้ำต่ำง “Windows Security” ให้คลิกเลือก Install this driver 

software anyway 
 

 
 

❖ Windows จะท ำกำรโหลด Driver USB ลงเครือ่งคอมพิวเตอร ์
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❖ รอสกัครู่จะมีหนำ้ต่ำง “Completing the Found New Hardware Wizard” ขึน้มำให้

กดปุ่ ม    เสรจ็สิน้กำรติดตัง้ Driver Wisco USB VCom Port 

 

 

1.2 วิธีการติดตั้งโปรแกรม Wisco RAIO20 Utility 

โปรแกรม Wisco RAIO20 Utility สำมำรถหำไดจ้ำก 2 แหลง่ ดงันี ้

❖ เว็บไซตข์องทำงบรษิัท www.wisco.co.th/main/downloads 

(RAIO20_Utility_Setup_v1_1.exe) 

❖ ใน CD ที่มำกบั SC20 กำรลงโปรแกรมมีขัน้ตอนดงันี ้

➢ ใส ่CD ลงใน CD/DVD-ROM 

➢ เปิดไฟลช์ื่อ RAIO20_Utility_Setup_v1_1_Full.exe 
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ถำ้เครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ยงัไม่ไดติ้ดตัง้ Microsoft .NET Framework 3.5 จะปรำกฏหนำ้ต่ำงติดตัง้ ดงัรูป 

 
 

เมื่อหนำ้ต่ำงติดตัง้โปรแกรมแสดงขึน้มำใหค้ลิกปุ่ ม  

หนำ้ต่ำงแสดงกำรติดตัง้ Microsoft .NET Framework 3.5 

 
 

เมื่อติดตัง้ Microsoft .NET Framework 3.5 เสรจ็แลว้จะปรำกฏหนำ้ต่ำงติดตัง้โปรแกรม  
Wisco RAIO20 Utility 1.1 ขึน้มำ ใหค้ลิกปุ่ ม  ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสิน้สดุกำรติดตัง้ 
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โปรแกรมที่ติดตัง้แลว้โดยปกติจะอยู่ในกลุม่ของ Program Files ดงันี ้

[Windows Drive] > Program Files > Wisco > Wisco Utility > RAIO20 Utility 1.1 

 

และ shortcut ที่ใชเ้ปิดโปรแกรม RAIO20 Utility 1.1 จะอยู่ใน Programs Group ดงันี ้

Start > All Programs > Wisco > Wisco RAIO20 > RAIO20 Utility 1.1 

 

1.3 วิธีการลบโปรแกรม Wisco RAIO20 Utility ออกจากระบบ 

เ ลื อ ก ที่  start -> All Programs -> Wisco -> Wisco RAIO20 -> Uninstall 

RAIO20 Utility 1.1 
 

 
 

❖ จะปรำกฏหนำ้ต่ำงใหย้ืนยนักำรลบโปรแกรมออกจำกระบบ คลิกปุ่ ม  

 
 

❖ รอสกัครู ่Windows จะท ำกำรลบโปรแกรมออกจำกระบบ 
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1.4 วิธีเปิดใช้งานโปรแกรม Wisco RAIO20 Utility 

เปิดโปรแกรมโดยเลือกที่  start -> All Programs -> Wisco -> Wisco RAIO20 -> 

RAIO20 Utility 1.1 จะปรำกฏหนำ้ต่ำงของโปรแกรม Wisco RAIO20 Utility 
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2. การใช้งาน Menu และ Toolbar 

2.1 เมนู File  

 

ปิดโปรแกรม 

 

2.2 เมนู Module  

 

อ่ำนค่ำ Config ที่อยู่ใน RAIO20 

เขียนค่ำ Config ไปยงั RAIO20 

 

2.3 เมนู Help 

 

เปิดไฟลค์ู่มือกำรใชง้ำนโปรแกรม 

แสดง Version ของโปรแกรมรวมทัง้ขอ้มลูส ำหรบัติดต่อบริษัท 

 

2.4 Toolbar 
 

 
 

❖ Write  เขียนค่ำ Config ไปยงั RAIO20 

❖ Read อ่ำนค่ำ Config ที่อยู่ใน RAIO20 

❖ Connect/Disconnect ท ำกำรเชื่อมต่อหรือยกเลิกกำรเชื่อมต่อ 
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3. การเช่ือมต่อโมดลูกับโปรแกรม Wisco RAIO20 Utility 

 
 

โปรแกรม Wisco RAIO20 Utility สำมำรถท ำกำรตั้งค่ำต่ำงๆใหก้ับ RAIO20 โดยกำรเชื่อมต่อ

ผ่ำนทำง USB Port เท่ำนัน้ มีรำยละเอียดดงันี ้

❖ การส่ังให้โปรแกรมท าการเชื่อมต่อกับ RAIO20 

 

 คลิกที่ปุ่ ม  แลว้รอสักครู่ หำกเชื่อมต่อกับโมดูลไดแ้ลว้ 

ปุ่ มจะเปลี่ยนสถำนะเป็น  

 

 

❖ การส่ังให้โปรแกรมยกเลิกการเชื่อมต่อกับ RAIO20 

                                

 

คลิกที่ปุ่ ม  แล้วรอสักครู่ หำกยกเลิกกำรเชื่อมต่อกับ

โมดลูไดแ้ลว้ ปุ่ มจะเปลี่ยนสถำนะเป็น  

 

 

4. การอ่านค่าและการตั้งค่าให้กับ RAIO20 

 
 

กำรอ่ำนค่ำและกำรตัง้ค่ำใหก้บั RAIO20 มีรำยละเอียดดงันี ้

❖ Ao Burnout ก ำหนดค่ำใหก้ับ Analog Output ในกรณีที่ขำดกำรสื่อสำรจำก RAIO20      

ของตวัสง่ ก ำหนดเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(0%~100%) 

❖ Do Burnout  ก ำหนดค่ำใหก้ับ Digital Output ในกรณีที่ขำดกำรสื่อสำรจำก RAIO20     

ของตวัสง่ (ON,OFF) 
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ภาคผนวก
 

 

A. วิธีแก้ปัญหาเมื่อติดตั้ง USB Driver ไม่ได้ (Windows 8, 8.1) 

ในกรณีที่ท ำกำรติดตัง้ USB Driver ไม่ไดน้ัน้ (ส ำหรบั Windows 8 หรือ Windows 8.1) ใหท้ ำ

กำรปิดลำยเซ็นของ Driver มีขัน้ตอนดงันี ้

1) กดปุ่ ม Windows () + R ที่ Keyboard เพื่อเปิดหนำ้ต่ำง “Run” 

2) พิมพ ์“Shutdown/r/o” ในช่อง Open และกดปุ่ ม  

 

3) Windows จะแสดงขอ้ควำม “You’re about to be signed out” ใหก้ดปุ่ ม  

 
 

4) เมื่อ Windows ท ำกำร Restart แลว้ใหค้ลิกเลือกที่ “Troubleshoot” 
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5) คลิก เลื อกที่  “Advance Option” และที่ หน้ำ ต่ำง “Advance Option” ให้คลิ ก เลื อก 

“Startup Settings” 

   
 

6) จำกนัน้กดปุ่ ม  

 

 

 

7) หลังจำก Restart แล้วที่หน้ำต่ำง “Startup Settings” 

ให้กดปุ่ ม F7 หรือกดปุ่ มหมำยเลข 7 ที่  Keyboard เพื่อ 

ท ำกำรเลื อกหั วข้อที่  7 “Disable driver signature 

enforcement” 

8) เครื่องคอมพิวเตอรจ์ะท ำกำร Restart อีกครัง้ หลงัจำกนั้น

ใหท้ ำกำรติดตัง้ USB Driver อีกครัง้ 

 

 

 

 

Edit: 17/03/2022 
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